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WYPUST 230 ROLETOWY 2,5m

+LACZNIK

ROLETOWY 10 A 230V
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WYPUST NR/1. WENTYL. 400V 6 kW
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

GNIAZDO 10/16 A 230V P44

GNIAZDO NABLATOWE 10/16 A 230V IP65
GNIAZDO 10/16 A 230V IP20
ZASILANIE WENTYLATORA 45 W 230V

LACZNIK 2 BIEGUNOWY 10 A 230V

LACZNIK 1 BIEGUNOWY 10 A 230V

LACZNIK SCHODOWY 10 A 230V

LACZNIK ROLETOWY 10 A 230V

WYPUST DO URZADZEN 230 LUB 400V
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WYPUST DO URZADZEN WENTYLACYINYCH 230 LUB 400V

OPRAWA ECO LED 060271.5L01.311 37W

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA

PRACOWNIA TECHNOLOGI GASTRONOMICZNEJ GLAZURA

PRACOWNIA TECHNOLOGI GASTRONOMICZNEJ GLAZURA
PRACOWHNIA OBSLUGI GOSCI GLAZURA
PRACOWNIA PLAN. ZYWENIA [PROD. GASTR  GLAZURA
MAGAZYN NACZY STOLOWYCH GLAZURA
WC MESKIE GLAZURA
SZATNIA MESKA GLAZURA
PRZEDSIONEK GLAZURA
WC DAMSKIE GLAZURA
SZATNIA DAMSKA GLAZURA
PRZEDSIONEK GLAZURA
KLATKA SCHODOWA GLAZURA
KOMUNIKACJA GLAZURA
KOMUNIKACJA GLAZURA
KOMUNIKACJA GLAZURA
POM. GOSPODARCZE GLAZURA

RAZEM:

POW.
9351
94,50
98,72
38,01
2505
1454
10,89

367
1454
1025

367
16,35
1564
1098
3461

1,36

486,29

OPRAWA P/T -030241.5L05.32X OPRAWA BIALA 36 W LED

OPRAWA CALLA N/T 4000K IP 65 KOLOR-BIALY 100141.5L012.11 LED

OPRAWA LOVARO IP 20 -2H -AUTOTEST
LVPC IH SE AT P/T

OPRAWA LOVARO IP 20 -2H -AUTOTEST
LVNOIH SE AT P/T NT

OPRAWA AWEX LKIERUNKOWA P 20 -2H -AUTOTEST
IFAC 1H SE AT

KORYTKA KABLOWE METALOWE BAKS 100/150 mm H50
MOCOWANE UCHWYTAMI WSS

X
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2xGn 172
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LEGENDA:
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[ (@Ke) stanowisko sporzadzania potraw i
100 napojow

stanowisko obrébki
wstepnej brudnej

stanowisko obrébki
wstepnej czystej

stanowisko produkcji
potraw z migsa

stanowisko
produkgiji ciast
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WENTYL. 400V 1 kW

|I==2

stanowisko
obrobki cieplnej

patelnia elektryczna

stanowisko ekspedyciji potraw

stanowisko mycia naczyn

chlodziarka

stanowisko pracy
nauczyciela

szafa z regatami

plyta indukcyjna z piekarnikiem
elektrycznym

stanowisko komputerowe

szafka metalowa podwdjna z
zamknieciem i faweczka

rzutnik multimedialny wraz z ekranem
opuszczanym

stanowisko mycia rak

LD

7%  OPRAWA LOVARO IP 20 -2H -AUTOTEST LVPC 1H SE AT P/T

14%  OPRAWA LOVARO IP 20 -2H -AUTOTEST LVPO 1H SE AT P/T

16*  OPRAWA 100141.5 L013.11.920 CALL IP 65 LED 25 W

94 *  OPRAWAY 300061.00070 3361_4 ECO LB LED NT 4500 840 (37.0 W)
3% OPRAWA P/T - 030241.5L05.32X OPRAWA BIAtA 36 W LED
1% OPRAWA LKIERUNKOWA IP 20 -2H -AUTOTEST IFAC 1H SE AT

o b wWwN &

WYPUST 230 ROLETOWY 2.5m +EACZNIK
ROLETOWY 10 A 230V
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. 400V 8,5 kW

INTYL. 400V 1 kW

Nazwa: PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH
WRAZ Z WYPOSAZENIEM PRZY ZESPOLE
SZKOL. ZAWODOWYCH W SZPROTAWIE
Adres budowy: woj. lubuskie, Powiat Zagan, Gmina Szprotawa
Dziatka: dz. ew. nr 321/129
. POWIAT ZAGANSKI
Inwestor: ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagan
X mgr inz. Marek Me jnartowicz podpis:
PROJEKTANT: LBS/46/POCE/13 -@1\\&
inz. Adam Tram$ podpis:
SPRAWDZIL: 13/83/1g
Data: wrzesien 2015 skala 1:50
RZUT PIETRA RYS: ELE-2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230/400 V




