
AC

DC

Zasilacz Buforowy EN54-2A17

 z baterią 2x12V/17Ah, do systemów automatyki pożarowej,

Obudowa metalowa kolor RAL 3001

EMS-1S

Sygnalizacja 

zadziałania  PWP 

Sygnalizacja 

zasilania PWP
Kabel HLGs 3x1,5 

7m 

RG

Sterowanie z PWP 

NO

NO

RG - wył. Gł.

Przycisk wyzwalania PWP dla zasilania 

podstawowego.

Zainstalowany 

w pomieszczeniu jadalni – parter pok. 3,

na wysokości h=2,2m

Kabel HTKSH 4x1,0 PH90 

Do wył. RG 

cz o

ższ

Zainstalowany 

przy wejściu do budynku. 
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Budowa instalacji SSP wraz z oddymianiem i PWP w budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu ul. X-lecia 19/21; 68-100 Żagań.

Schemat instalacji PWP 

Rys.

PW

P-6
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